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Mehrfamilienhaus

47059 Duisburg, Klever Str. 32

Wohngebäude

1905

1995

6

379 m²
Heizung: Erdgas H
Warmwasser: Strom

Solaranlage Heizung

1000hands AG
Dipl.-Bauing. (FH) Jörg Rauch
Joachimsthaler Str. 12
10719 Berlin 08.09.2019
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152,21

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
152,21 kWh/(m²·a)

167,43 kWh/(m²·a)
Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

01.12.2017 30.11.2018 Erdgas H 1,10 39.433,50 0,00 39.433,50 1,30

01.12.2016 30.11.2017 Erdgas H 1,10 39.249,00 0,00 39.249,00 1,24

01.12.2015 30.11.2016 Erdgas H 1,10 39.736,80 0,00 39.736,80 1,27

01.12.2015 30.11.2018 Warmwasserzuschl. 1,10 22.752,00 22.752,00



18.11.2013

NW-2019-002869682

1000hands AG, Joachimsthaler Str. 12, 10719 Berlin
Tel. 030-609844525, energie@1000hands.de

Aufgrund der dezentralen Warmwasserversorgung  erfolgte ein Pauschalzuschlag von 20 kWh/m²a.

In dem Energieausweis zu Grunde liegenden Zeitraum ist keine Nutzungseinheit so lange leer gestanden,
dass eine Leerstandskorrektur erforderlich ist.

1 Außenwände
Es sollte ein nachträgliche Dämmung der Außenwand
von außen erfolgen. Die Dämmdicke sollte min. 14cm
betragen, Wärmeleitgruppe 035.

2 Kellerdecke Es wird eine Dämmung der Kellerdecke von unten mit
einer Stärke von 8 cm bis 10 cm empfohlen.

3 Kessel Empfehlung für den Einbau eines Brennwertkessels.
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