
  BESTAND

  ABBRUCH

  MAUERWERK

  STAHLBETON

  STAHLBETON FERTIGTEIL

  BETON UNBEWEHRT

  GIPSKARTON STÄNDERWAND

  HOLZ

  DÄMMUNG DRUCKFEST

  DÄMMUNG WEICH

 DD DECKENDURCHBRUCH

 BD BODENDURCHBRUCH

 WD WANDDURCHBRUCH

 WA WANDAUSSPARUNG

  ROHRHÜLSE/ ÜBERSCHUBROHR

 UD UNTERZUGDURCHBRUCH

 BA BODENABLAUF OHNE GEFÄLLE

 BA BODENABLAUF MIT GEFÄLLE

T30/60/90  FEUERWIDERSTANDSKLASSE DES

  FEUERSCHUTZABSCHLUSSES

R  RAUCHDICHT

D  DICHTSCHLIESSEND

S  SELBSTSCHLIESSEND

N  NICHTABSPERWBAR

V  VOLLWANDIG

P  TÜR MIT PANIKFUNKTION

B C D E  QUALIFIZIERUNG DER PANIKFUNKTION

e a  TÜRÖFFNUNGSRICHTUNG PANIK

F30/90  GLAS MIT SCHUTZ VOR ERHÖHTER WÄRMESTRAHLUNG

G30/90  GLAS OHNE SCHUTZ VOR ERHÖHTER WÄRMESTRAHLUNG

 

  TÜRBREITE ROHBAU

  TÜRHÖHE (AB NIEDRIGEREM FB)

FUNDAMENTERDERPLÄNE, LEERROHRVERLEGEPLÄNE, STATIKPOSITIONSPLÄNE,

SOWIE DETAILHINWEISE SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASSE SIND AM BAU SELBSTVERANTWORTLICH ZU NEHMEN UND ZU PRÜFEN.

UNSTIMMIGKEITEN SIND VOR BAUBEGINN DER BAULEITUNG ZU MELDEN.

1,01

VK  VORDERKANTE

AK  AUSSENKANTE

IK  INNENKANTE

BR  BRÜSTUNG

BRH  BRÜSTUNGSHÖHE

LH  LICHTE HÖHE

LRH  LICHTE RAUMHÖHE

LD  LICHTER DURCHGANG

RB  FUSSBODEN ROH

FB  FUSSBODEN FERTIG

HP  HOCHPUNKT

TP  TIEFPUNKT

STG  STEIGUNGSVERHÄLTNIS

 OK OBERKANTE BAUTEIL ROH

 OK OBERKANTE BAUTEIL FERTIG

 UK UNTERKANTE BAUTEIL ROH

 UK UNTERKANTE BAUTEIL FERTIG

 

  HÖHENLAGE BODEN BESTAND

B  BODEN

W  WAND

D  DECKE

ST  STURZ

UEZ  ÜBERZUG

UZ  UNTERZUG

ABHD  ABGEHÄNGTE DECKE

HK  HEIZKÖRPER

RW  REGENFALLROHR

RWA  RAUCH-/WÄRMEABZUG

dB  ANGABE ZU ERWEICHENDER SCHALLSCHUTZWERT

  IN DEZIBEL

BE  BESCHICHTUNG

ES  ESTRICH

FL  FLIESEN

LI  LINOLEUM

NA  NATURSTEIN

PA  PARKETT

TE  TEPPICH

WE  WERKSTEIN

KP  KALKPUTZ

ZP  ZEMENTPUTZ

KGP  KALKGIPSPUTZ

KZP  KALKZEMENTPUTZ

SB-1  SICHTBETON KLASSE 1

SB-2  SICHTBETON KLASSE 2

SB-3  SICHTBETON KLASSE 3

SB-4  SICHTBETON KLASSE 4

AS  ANSTRICH

SP  SPACHTELUNG

2,01

FACHPLANUNG - STATIK:

BRANDL & ELTSCHIG // MAX-LEHNER-STRASSE 18 // 85354 FREISING

ELT:

ELEKTRO STEIB // MOOSBURGER STRASSE  19 // 85276 PFAFFENHOFEN

HLS:

HECKMEIER HAUSTECHNIK GMBH // LOIPERTSHAUSENER STRASSE 2 // 85301 SÜNZHAUSEN

BAUHERR:

ALEXANDER URBAN // HAUPTPLATZ 4 // 85276 PFAFFENHOFEN

FACHPLANUNG - WÄRMESCHUTZNACHWEIS:

GEKO ENERGIEBERATUNG // WACKERSTRASSE 59 // 85051 INGOLSTADT

H8

NEUBAU EINES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUSES

HAUPTPLATZ 8 // 85276  PFAFFENHOFEN

FLURSTÜCKNUMMER 135 (GEMARKUNG PFAFFENHOFEN)

PLANINHALT MASSSTAB INDEXPLANNUMMER

DATUMÄNDERUNGEN INDEX

FREI ZUR AUSFÜHRUNG
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LÜFTUNG

BOILERBOILER

LÜFTUNG

BOILER

BOILERBOILER

BA

BOILER

RW

RW

RW

RW

ABHD ABHD

ABHD

ABHD

DD 0,30 /2,66
BD 0,30 /2,66

DD 0,15 /0,15

DD 0,605 /0,405

BD 0,15 /0,15

BD 0,605 /0,405

DD 1,005 /0,995
BD 1,005 /0,995

HLS DD 20 /50 HLS DD 20 /20

HLS DD 31 /20

HLS DD 20 /50

HLS DD 20 /20
HLS DD 20 /20

HLS DD 20 /50

HLS DD 20 /50

HLS BD 20 /50

HLS BD 20 /20

HLS BD 20 /20

HLS BD 20 /50

HLS BD 20 /20

HLS BD 20 /30

HLS BD 30 /20

HLS BD 20 /20HLS BD 20 /30

HLS BD 20 /20

HLS DD 70 /15

HLS BD 80 /12

BD 2,00 /2,00

DECKENKANTE

45,75

10
,49

1,8
15

1,5
1

24
1,5

1
49

1,5
1

24
1,5

1
1,7

75

6
12

30 16,14 30 16 12,04 16 30 13,11 30 16 2,60

2,1
0

8,0
9

30
4

2,2
65

1,4
8

39
1,4

8
39

1,4
8

39
1,4

8
1,1

75

24
3,6

8
6,2

7
30

4

12
24

3,3
2

30
6,1

5
24

16

16
24

30
24

1,6
0

25
1,1

4
11

5
2,9

65
20

10
2,8

6
24

16

16
24

35
1,1

35
1,4

3
25

2,9
65

20
16

1,5
9

1,7
3

16
24

2,8
4

30
6,8

1
25

18 30 4,545 30 5,70 30 5,295 30 9,45 25 2,66 30 5,68 30 7,13 30 2,52 24

40
2,9

6
20

2,9
65

3,6
45

40

10
,56

45,75

18 16,44 9,75 19,38

3,4
8

3,1
65

3,6
45

3,1
6

16
20

16,62 4,00 25,13

8,465 1,135 3,36

25
1,5

0
28

15
1,2

3530 20 3,90 20 2,00

20 20

20

31
5

3
27

3
27

1,77 50

20

20

30

24
35

42
5
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13

24
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45
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25
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45

4,04 20 2,00 20 5,92
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9

30 20
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5
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5
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5
20

8,84 20

8,54 50
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5

40
39

30 1,95 15 385 26 26
2,30 26 26 5 1,04 26 5

5 26 21 15 1,46

1,80 15 6,04 15 1,31

26 26 1,475

5 21 15 60 15 20 26

1,95 2,40 60 3,04 1,46

15
20
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2 30 16

16 20 5 55 5 20 16
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5
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16

38
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9
24

12

24
12

15

70
70

12

90
80

15 165 30 7,20 125 2,075 125 2,00 125 4,49 30 9,45 25 42 115 1,00 115 1,01 30 3,405 125 2,45 125 1,75 125 5,13 30 16 2,36 24
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165

30 7,20 125 1,55 125 1,55 125 5,465 30 16 5,935 175 5,93 16 30 4,505 125 1,55 125 1,55 125 5,13 30 16 2,60
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5
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5
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16 59 3,00 3,00 3,00 3,50 94

16 30 22
30 69 25

51
5

6

55
5

6
6

25

6
25

45
5

6 2,00

2,0
0

KAMIN
38x38cm

STEIGSCHACHT
WASSER/ABWASSER

STEIG-
SCHACHT ELT

STB-STÜTZE
30/30 N. STATIK

STB-STÜTZE
30/30 N. STATIK

STB-STÜTZE
30/30 N. STATIK

STB-STÜTZE
24/30 N. STATIK

STB-STÜTZE
49/30 N. STATIK

STB-STÜTZE
24/30 N. STATIK

STB-UNTERZUG
30/60 N. STATIK

STB-STÜTZE
39/30 N. STATIK

STB-STÜTZE
39/30 N. STATIK

STB-STÜTZE
39/30 N. STATIK

STB-UNTERZUG
30/30 N. STATIK
DECKENGLEICH

BODENNÖFFNUNG VORHALTEN
d = 20 CM

DURCHGANG AUF
GANZER BREITE
VORHALTEN

REGENROHR
ENTWÄSSERUNG
TERRASSEN DG

WDVS-SYSTEM
NACHBAR H6

NACH ABBRUCH BESTAND KOMMUNWAND
AN NACHBARGEBÄUDE ANPASSEN

2,6
0

2,6
0

2,6
0

2,6
0

2,6
0

KNICK NACH 9,75 M !

VE
RN

AD
EL

UN
G 

H1
0

VE
RN

AD
EL

UN
G 

H1
0

KNICK NACH 4,00 M !

VKRD

KRAN 1,20m x 1,20m
AUSLEGER = 45,00m

WD 27/40
UK = OKRB

WD 27/40
UK = OKRB WD 35/30

OK = UKRD

WD 35/30
OK = UKRD

WD 45/30
OK = UKRD

WD 45/30
OK = UKRD

WD 40/20
OK = UKRD

WD 20/30
UK = OKRBWD 20/20

UK = OKRB

SCHÄCHTE ERST NACH
MONTAGE SCHLIESSEN!

VK
 T

RO
NS

OL
E

TY
P 

T 
- V

4

VK
 T

RO
NS

OL
E

TY
P 

T 
- V

6

AUFKANTUNG +4,045

VK AUGE ROH VK AUGE BELAG

VK
 T

RO
NS

OL
E

TY
P 

T 
- V

6
VK

 T
RO

NS
OL

E
TY

P 
T 

- V
6

WD 20/20
UK = OKRB

TREPPENLAUF VON WAND SCHALLENTKOPPELT

VK BETONDECKE

2,1
35

2,135

2,6
0

2,6
0

2,6
0

2,5
0

2,502,50

2,5
0

VK
 B

ET
ON

DE
CK

E

UK STURZ= +6,235

2,135ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

HLS
WD 45/30
OK = UKRD

HLS
WD 45/30
OK = UKRD

BD WIRD NICHT GESCHLOSSEN,
EINBAU EINER WAAGERECHTE
PFOSTENRIEGELFASSADE

BÜRO 01
1.OG.01.04
F: 17,85 m2

UKRD: +6,695
OKFB: +4,095
OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

WC KUNDEN
1.OG.01.05
F: 3,28 m2

UKRD: +6,695
OKFB: +4,095
OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

WC PERSONAL
1.OG.02.06
F: 4,35 m2

UKRD: +6,695
OKFB: +4,095
OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

TEEKÜCHE
1.OG.01.07
F: 6,93 m2

UKRD: +6,695
OKFB: +4,095
OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

BÜRO 02
1.OG.01.08
F: 34,98 m2

UKRD: +6,695
OKFB: +4,095
OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

BÜRO 03
1.OG.01.09
F: 34,70 m2

UKRD: +6,695
OKFB: +4,095
OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

LICHTHOF
1.OG.01.
F: 34,67 m2

OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ

ARCHIV
1.OG.01.10
F: 7,19 m2

UKRD: +6,695
OKFB: +4,095
OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

TRH 1.OG
1.OG.00.01
F: 19,24 m2

UKRD: +6,795
OKFB: +4,095
OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

WARTEN
1.OG.01.01
F: 18,58 m2

UKRD: +6,695
OKFB: +4,095
OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

EMPFANG
1.OG.01.02
F: 27,91 m2

UKRD: +6,695
OKFB: +4,095
OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

FLUR
1.OG.01.03
F: 11,43 m2

UKRD: +6,695
OKFB: +4,095
OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

EMPFANG
1.OG.02.02
F: 22,78 m2

UKRD: +6,695
OKFB: +4,095
OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

FLUR
1.OG.02.03
F: 11,68 m2

UKRD: +6,695
OKFB: +4,095
OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

WARTEN
1.OG.02.01
F: 18,58 m2

UKRD: +6,695
OKFB: +4,095
OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

WC PERSONAL
1.OG.02.06
F: 3,87 m2

UKRD: +6,695
OKFB: +4,095
OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

WC KUNDEN
1.OG.02.05
F: 2,72 m2

UKRD: +6,695
OKFB: +4,095
OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

BÜRO 01
1.OG.02.04
F: 13,12 m2

UKRD: +6,695
OKFB: +4,095
OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

BÜRO 02
1.OG.02.07
F: 21,87 m2

UKRD: +6,695
OKFB: +4,095
OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

BÜRO 03
1.OG.02.08
F: 27,14 m2

UKRD: +6,695
OKFB: +4,095
OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

ARCHIV
1.OG.02.09
F: 6,94 m2

UKRD: +6,695
OKFB: +4,095
OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

TEEKÜCHE
1.OG.02.10
F: 9,62 m2

UKRD: +6,695
OKFB: +4,095
OKRB: +3,895
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

BALKON 1.OG
1.OG.02.11
F: 16,14 m2

UKRD: +6,695
OKFB: +4,095
OKRB: +3,835
B: HOLZBELAG

PODEST EG/1.OG
OKFB: +2,135
OKRB: +2,035
UKRB: +1,775
B: FEINSTEINZEUG

A
C F

B

A B

ORTBETONTREPPE
18STG 17.2/26
TREPPENLAUF d=18cm
PODEST d=26cm

T.1.OG.02.01.01
UKST +6,235

V+D+S

T.1
.O

G.
01

.02
.01

UK
ST

 +
6,2

35

V+
D+

S

C F

E

E

D

D

AUFKANTUNG LICHTHOF +4,525

NOTÜBERLAUF FLACHDACH
GETRENNTE VERROHRUNG

GESAMT

AUSSENWAND

GESAMT

AUSSENWAND KNICKE

STÜTZEN/WÄNDE

GE
SA

MT

IN
NE

NM
AS

S 
/ S

TÜ
TZ

E

FA
SS

AD
E

FA
SS

AD
E 

BA
LK

ON

BA
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BE

RE
IC

H

GE
SA

MT

FA
SS

AD
E

IN
NE

NM
AS

S 
/ S

TÜ
TZ

E

AUSSENWAND KNICKE

F.1.OG.01.09.02
UKST=UKRD +6,695

DREH-KIPP-FLÜGEL,
FALLARMMARKISE,
WINDWÄCHTER
DIN LINKS,
2. RETTUNGSWEG

F.1.OG.01.09.01
UKST=UKRD +6,695

DREH-KIPP-FLÜGEL,
FALLARMMARKISE,
WINDWÄCHTER,
DIN RECHTS

F.1.OG.01.08.02
UKST=UKRD +6,695

DREH-KIPP-FLÜGEL,
FALLARMMARKISE,
WINDWÄCHTER
DIN LINKS

F.1.OG.01.08.01
UKST=UKRD +6,695

DREH-KIPP-FLÜGEL,
FALLARMMARKISE,
WINDWÄCHTER
DIN RECHTS

F.1.OG.02.07.02
UKST=UKRD +6,695

DREH-KIPP-FLÜGEL
DIN RECHTS

F.1.OG.02.07.01
UKST=UKRD +6,695

DREH-KIPP-FLÜGEL
DIN LINKS,
2. RETTUNGSWEG

F.1.OG.02.08.02
UKST=UKRD +6,695

DREH-KIPP-FLÜGEL
DIN RECHTS,
MIT SCHLIESSZYLINDER

F.1.OG.02.08.01
UKST=UKRD +6,695

DREH-KIPP-FLÜGEL
DIN LINKS,
MIT ABSTURZSICHERUNG

UK
ST

 +
6,3

1

MASSE AUFZUG NACH
AUFZUGPLAN

F.1.OG.02.01.01
UKST=UKRD +6,695

DREH-KIPP-FLÜGEL

F.1.OG.02.04.01
UKST=UKRD +6,695

DREH-KIPP-FLÜGEL,
DIN R

F.1.OG.01.01.01
UKST=UKRD +6,695

DREH-KIPP-FLÜGEL

F.1.OG.01.04.01
UKST=UKRD +6,695

DREH-KIPP-FLÜGEL
DIN L

TRENNWÄNDE

TRENNWÄNDE

ENTWÄSSERUNG
FLACHDACH

TR
EN

NW
ÄN

DE

TR
EN

NW
ÄN

DE

EDV-
SCHRANK

EDV-
SCHRANK

EDV-
VERTEILER

EDV-
VERTEILER

16
24

62
5

1,0
75

1,6
95

25
2,9

65
20

16
1,4

0
1,7

6
8

5,85 50 6,76

RINGANKER NACH STATIKRINGANKER NACH STATIK KNICK IN WDVS-FLÄCHE

AUFKANTUNG +2,085
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RW

RW

RW

RW

BOILER

ABHD ABHD

BOILERBOILER

ABHD

ABHD

DD 0,30 /2,66
BD 0,30 /2,66

DD 0,15 /0,15

DD 0,605 /0,405

BD 0,15 /0,15

BD 0,605 /0,405

DD 1,005 /0,995
BD 1,005 /0,995

HLS DD 20 /50

HLS DD 20 /20
HLS DD 20 /20

HLS DD 20 /50

HLS DD 20 /50
HLS DD 20 /20

HLS DD 65 /20

HLS BD 20 /50

HLS BD 20 /20

HLS BD 20 /50

HLS BD 20 /20

HLS BD 20 /50

HLS DD 20 /50 HLS DD 20 /20
HLS BD 20 /20HLS BD 20 /50

HLS BD 31 /20
HLS DD 31 /20

HLS BD 70 /15
HLS DD 70 /15

45,75

10
,49

1,8
15

1,5
1

24
1,5

1
49

1,5
1

24
1,5

1
1,6

9
85

16,62 4,00 25,13

6
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30 16,14 30 16 12,04 16 30 13,11 30 16 2,60

2,1
0

8,0
9

30

2,2
65

1,4
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39
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8
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1,4
8
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1,4

8
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8
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7
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12
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3,3
45
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6,1
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24

12

40
3,6
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16
24
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1,1
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1,4

3
25

3,1
65

16
1,5

9
1,7

3

16
24

2,8
65

25
6,8

35
25

15
165

30 4,57 25 5,75 25 5,32 30 9,45 25 2,66 30 5,705 25 7,155 30 16 2,36 24

10
,60

45,75

16,62 9,75 19,38

8,465 1,135 3,36

25
1,5

0
43

1,2
35

70
70

76
5

65
35

1,77 50 3,235 20

20 20

20
61

5
20

5,85 50 6,76

24
50

45
45

75
5

45
52

5

77
45

20
8

76
5

20

8,84 20

8,54 50

50 3,90 20 1,80 20

2020

21
5

40
39

1,80 15 5,825 15 1,525

1,95 15 345 26
2,26 26 5

5 21 15 60 15 20 26
1,04 26 5

5 26 21 15 1,675

26 26 1,69

1,0
65

2,1
0

25

1,95 2,445 60 2,78 1,675

24
16
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12
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9
24

12

20
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15
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KAMIN
38x38cm

STEIGSCHACHT
WASSER/ABWASSER

STEIG-
SCHACHT ELT

DECKENKANTE

STB-STÜTZE
25/25 N. STATIK

STB-STÜTZE
25/25 N. STATIK

STB-STÜTZE
25/25 N. STATIK

DECKENRSPRUNG
4,50 CM

DECKENSPRUNG
4,50 CM

STB-STÜTZE
39/30 N. STATIK

STB-STÜTZE
39/30 N. STATIK

STB-STÜTZE
39/30 N. STATIK

STB-UNTERZUG
30/22 N. STATIK
DECKENGLEICH

STB-UNTERZUG
30/60 N. STATIK

STB-STÜTZE
24/30 N. STATIK

STB-STÜTZE
49/30 N. STATIK

STB-STÜTZE
24/30 N. STATIK

DURCHGANG
VORHALTEN

REGENROHR
ENTWÄSSERUNG
TERRASSEN DG

NACH ABBRUCH BESTAND KOMMUNWAND
AN NACHBARGEBÄUDE ANPASSEN

2,6
45

2,6
45

KNICK NACH 9,75 M !

KNICK NACH 4,00 M !

VKRD

KRAN 1,20m x 1,20m
AUSLEGER = 45,00m

WD 45/30
OK = UKRD

WD 45/30
OK = UKRD

WD 40/20
OK = UKRD

SCHÄCHTE ERST NACH
MONTAGE SCHLIESSEN!VK
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AUFKANTUNG +7,145

VK AUGE ROH VK AUGE BELAG
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TREPPENLAUF VON WAND SCHALLENTKOPPELT

2,1
35

2,135

VK BETONDECKE

2,60

2,6
0

2,6
0

2,60
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2,6
45

2,6
45

2,6
45

2,6
45

2,6
45

2,6
45

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

HLS
WD 45/30
OK = UKRD

HLS
WD 45/30
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

ELT
WD 6/16
OK = UKRD

BÜRO 01
2.OG.01.04
F: 18,20 m2

UKRD: +9,84
OKFB: +7,195
OKRB: +6,995
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

WC KUNDEN
2.OG.01.05
F: 3,28 m2

UKRD: +9,84
OKFB: +7,195
OKRB: +6,995
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

WC PERSONAL
2.OG.01.06
F: 4,35 m2

UKRD: +9,84
OKFB: +7,195
OKRB: +6,995
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

TEEKÜCHE
2.OG.01.08
F: 6,93 m2

UKRD: +9,84
OKFB: +7,195
OKRB: +6,995
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

BÜRO 06
2.OG.01.08
F: 34,98 m2

UKRD: +9,84
OKFB: +7,195
OKRB: +6,995
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

BÜRO 03
2.OG.01.09
F: 34,73 m2

UKRD: +9,84
OKFB: +7,195
OKRB: +6,995
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

ARCHIV
2.OG.01.10
F: 7,19 m2

UKRD: +9,84
OKFB: +7,195
OKRB: +6,995
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

TRH 2.OG
2.OG.00.01
F: 20,42 m2

UKRD: +9,94
OKFB: +7,195
OKRB: +6,995
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

WARTEN
2.OG.01.01
F: 19,63 m2

UKRD: +9,795
OKFB: +7,195
OKRB: +6,995
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

EMPFANG
2.OG.01.02
F: 27,95 m2

UKRD: +9,84
OKFB: +7,195
OKRB: +6,995
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

FLUR
2.OG.01.03
F: 11,43 m2

UKRD: +9,84
OKFB: +7,195
OKRB: +6,995
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

EMPFANG
2.OG.02.02
F: 22,81 m2

UKRD: +9,84
OKFB: +7,195
OKRB: +6,995
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

FLUR
2.OG.02.03
F: 11,68 m2

UKRD: +9,84
OKFB: +7,195
OKRB: +6,995
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

WARTEN
2.OG.02.01
F: 19,62 m2

UKRD: +9,795
OKFB: +7,195
OKRB: +6,995
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

WC PERSONAL
2.OG.02.06
F: 3,87 m2

UKRD: +9,84
OKFB: +7,195
OKRB: +6,995
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

WC KUNDEN
2.OG.02.05
F: 2,72 m2

UKRD: +9,84
OKFB: +7,195
OKRB: +6,995
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

BÜRO 01
2.OG.02.04
F: 13,43 m2

UKRD: +9,84
OKFB: +7,195
OKRB: +6,995
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

BÜRO 02
2.OG.02.07
F: 21,87 m2

UKRD: +9,84
OKFB: +7,195
OKRB: +6,995
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

BÜRO 03
2.OG.02.08
F: 27,14 m2

UKRD: +9,84
OKFB: +7,195
OKRB: +6,995
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

ARCHIV
2.OG.02.09
F: 6,94 m2

UKRD: +9,84
OKFB: +7,195
OKRB: +6,995
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

TEEKÜCHE
2.OG.02.10
F: 9,65 m2

UKRD: +9,84
OKFB: +7,195
OKRB: +6,995
B: FEINSTEINZEUG
W: PUTZ
D: PUTZ

BALKON 2.OG
2.OG.02.11
F: 16,14 m2

UKRD: +9,84
OKFB: +7,195
OKRB: +6,935
B: HOLZBELAG

PODEST 1.OG/2.OG
OKFB: +5,475
OKRB: +5,375
UKRB: +5,115
B: FEINSTEINZEUG

A
C F

B

A B

ORTBETONTREPPE
18STG 17.3/26
TREPPENLAUF d=18cm
PODEST d=26cm

T.1.OG.02.01.01
UKST +9,335
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F.2.OG.01.09.02
UKST=UKRD +9,84
DREH-KIPP-FLÜGEL,
FALLARMMARKISE,
WINDWÄCHTER
DIN LINKS,
2. RETTUNGSWEG

F.2.OG.01.09.01
UKST=UKRD +9,84
DREH-KIPP-FLÜGEL,
FALLARMMARKISE,
WINDWÄCHTER
DIN RECHTS

F.2.OG.01.08.02
UKST=UKRD +9,84
DREH-KIPP-FLÜGEL,
FALLARMMARKISE,
WINDWÄCHTER
DIN LINKS

F.2.OG.01.08.01
UKST=UKRD +9,84
DREH-KIPP-FLÜGEL,
FALLARMMARKISE,
WINDWÄCHTER
DIN RECHTS

F.2.OG.02.07.02
UKST=UKRD +9,84
DREH-KIPP-FLÜGEL
DIN RECHTS

F.2.OG.02.07.01
UKST=UKRD +9,84
DREH-KIPP-FLÜGEL
DIN LINKS,
2. RETTUNGSWEG

F.2.OG.02.08.02
UKST=UKRD +9,84
DREH-KIPP-FLÜGEL
DIN RECHTS,
MIT SCHLIESSZYLINDER

F.2.OG.02.08.01
UKST=UKRD +9,84
DREH-KIPP-FLÜGEL
DIN LINKS,
MIT ABSTURZSICHERUNG

UK
ST

 +
9,4

05

MASSE AUFZUG NACH
AUFZUGPLAN

F.2.OG.02.01.01
UKST=UKRD +9,795

DREH-KIPP-FLÜGEL,
DIN R

F.2.OG.02.04.01
UKST= +9,795

DREH-KIPP-FLÜGEL,
DIN R

F.1.OG.01.01.01
UKST=UKRD +9,795

DREH-KIPP-FLÜGEL,
DIN L

F.1.OG.01.04.01
UKST= +9,795

DREH-KIPP-FLÜGEL
DIN L

TRENNWÄNDE

TR
EN

NW
ÄN

DE

TR
EN

NW
ÄN

DE

TRENNWÄNDE

EDV-
VERTEILER

EDV-
SCHRANK

EDV-
SCHRANK

EDV-
VERTEILER
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RINGANKER NACH STATIKRINGANKER NACH STATIK KNICK IN WDVS-FLÄCHE

AUFKANTUNG +5,425

VK DECKE

VK DÄMMUNG

VK
 D

EC
KE

VK
 D

EC
KE

1. OBERGESCHOSS

2. OBERGESCHOSS

GRUNDRISSE BÜROFLÄCHE
1.OG / 2.OG 1:50 0
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